
 

 
 

OBIS 
Kennzeichen-System 

Hinweise zu den 
OBIS-Kennzeichen 

(Object Identification System) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OBIS-Kennzeichen werden zur eindeutigen Identifikation von 
Messwerten (Energiemengen, Zählerstände) und abstrakten 
Daten beim elektronischen Datenaustausch zwischen den 
beteiligten Kommunikationspartnern in verschiedenen 
Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) verwendet. 



 

 

KBR verwendet diese Kennzeichnung auch in der Kommunikation zwischen den einzelnen 
Systemkomponenten. 

Das OBIS Kennzahlensystem ist in der IEC 62056-61 für das Medium elektrische Energie 
bzw. DIN EN 13757-1 für die nicht elektrischen Medien beschrieben. 

 

Genereller Aufbau OBIS Kennzeichen 
A - B : C . D . E * F 

OBIS A (Medien) 
A KBR Bezeichnung      Originalbezeichnung Quelle / Source      

0 Abstrakt Abstract objects DIN EN 13757-1:2015-01 
DIN EN 62056-61:2002 

1 Elektrizität Electricity related objects DIN EN 62056-61:2002 

4 Heizkostenverteiler Heat Cost Allocators related 
objects   

DIN EN 13757-1:2015-01 

5 Kälte / Wärme Cooling related objects DIN EN 13757-1:2015-01 

6 Wärme / Heat Heat related objects DIN EN 13757-1:2015-01 

7 Gas Gas related objects DIN EN 13757-1:2015-01 

8 Wasser (kalt) / Water 
(cold) 

Cold water related objects       DIN EN 13757-1:2015-01 

9 Wasser (warm) / Water 
(hot)   

Hot water related objects DIN EN 13757-1:2015-01 

16 Öl / Oil Oil KBR 

17 Druckluft / Compressed 
air 

Pressed air KBR 

18 Stickstoff / Nitrogen   KBR 
  

Es werden grundsätzlich SI-Einheiten verwendet. 

Ab Version 4.6 

Von den OBIS A Basis-Medien können zusätzlich benutzerdefinierte Medien abgeleitet 
werden. Diese erben die OBIS-Kennzeichen und die Verarbeitungsregeln des Basis-
Mediums. Dadurch ist es möglich, mehrere getrennte Versorgungsstrukturen z.B. für Wasser 
oder Gas abzubilden. 

  
  



 

 

Systematik 

 
 

  



 

 

OBIS Group B: Kanaldefinitionen 
 

Kanal DE EN 

1-127 Messgerätespezifischer Kanal Device individual channel 

128 Einsparung Savings 

129 Sollwert Setvalue 

130 Prognose Prediction 

131 Maximale Grenzwerte Arbeitstag  Working day max 

132 Maximale Grenzwerte Nichtarbeitstag  Holiday max. 

133 Minimale Grenzwerte Arbeitstag Working day min. 

134 Minimale Grenzwerte Nichtarbeitstag Holiday min. 

135 SLP Montag  SLP Monday 

136 SLP Dienstag  SLP Tuesday  

137 SLP Mittwoch  SLP Wednesday  

138 SLP Donnerstag  SLP Thursday  

139 SLP Freitag  SLP Friday  

140 SLP Samstag SLP Saturday  

141 SLP Arbeitstag  SLP Working day  

142 SLP Nichtarbeitstag  SLP Holiday  

143 Geldbetrag  Currency  

144 Prognose Geldbetrag   Currency prediction  

145 Emmision CO2 CO2  

146 Prognose Emmision CO2 CO2 Prediction  
 

  



 

 

Abstrakt 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=0 - Abstrakt 
Basis: DIN EN 62056-61:2002 (Elektrizität), DIN EN 13757-1:2015-01 (Heizkostenverteiler, 
Wasser, Kälte, Wärme), KBR-Festlegung 

 OBIS Gruppe 
B Kanal  OBIS Gruppe C 

Messgröße   OBIS Gruppe D 
Messart  

OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
0-127 Normspezifische 

Kennzeichen 
  0-127 Normspezifische 

Kennzeichen   
  Tarife 

1 Basiskanal 128 Temperatur °C 128 Mittelwert 0 Total 
1-64 Optionskanäle 129 Status   129 Minimum 1 Tarif 1 
65-127 Reserve Norm 130 Feuchte % 130 Maximum 2 Tarif 2 
128 Einsparung 131 Lichtstärke cd     3 Tarif 3 
129 Sollwert 132 Betriebsstunden sec   131 Schichtwert 4 Tarif 4 
130 Prognose 133 Stückzahl Stk 132 Tageswert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max) 134 Temperaturdifferenz °C 133 Wochenwert 6 Tarif 6 
132 Nicht-Arbeitstag 

(max) 
      134 Monatswert 7 Tarif 7 

133 Arbeitstag (min)       135 Quartalswert 8 Tarif 8 
134 Nicht-Arbeitstag 

(min) 
      136 Jahreswert 9 Tarif 9 

135-140 Reserve KBR               
141 Ersatzprofil 

Arbeitstag 
              

142 Ersatzprofil Nicht-
Arbeitstag 

              

143 Geldbetrag               
144 Geldbetrag 

Prognose 
              

145 CO2 Emission               
146 CO2 Emission 

Prognose 
              

147-254 Reserve KBR               
255 Reserve Norm               
                  
 

 

  

  



 

 

Elektrizität 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=1 - 
Elektrizität 
Basis: DIN EN 62056-61:2002 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS Gruppe 
C Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
0 Allgemeine 

Zwecke 
  0 Mittelwert Abrechnungsperiode 

(seit letztem Reset) 
  Tarife 

1 Basiskanal 1 Wirkenergie 
Bezug P+ 

kWh 1 Kumulativ Minimum 1 0 Total 

1-64 Optionskanaele 2 Wirkenergie 
Abgabe P- 

kWh 2 Kumulativ Maximum 1 1 Tarif 1 

65-
127 

Reserve Norm 3 Blindenergie 
Bezug Q+ 

kvarh 3 Minimum 1 2 Tarif 2 

128 Einsparung 4 Blindenergie 
Abgabe Q- 

kvarh 4 Aktueller Mittelwert 1 3 Tarif 3 

129 Sollwert 5 Blindenergie QI kvarh 5 Letzter Mittelwert 1 4 Tarif 4 
130 Prognose 6 Blindenergie QII kvarh 6 Maximum 1 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max) 7 Blindenergie QIII kvarh 7 Momentanwert 6 Tarif 6 
132 Nicht-Arbeitstag 

(max) 
8 Blindenergie 

QIV 
kvarh 8 Zeit Integral 1 - Zählerstand 7 Tarif 7 

133 Arbeitstag (min) 9 Scheinenergie 
Bezug S+ 

kVA 9 Zeit Integral 2 – Verbrauch / 
Vorschub 

8 Tarif 8 

134 Nicht-Arbeitstag 
(min) 

10 Scheinenergie 
Abgabe S- 

kVA 10 Zeit Integral 3 9 Tarif 9 

135-
140 

Reserve KBR 11 Strom (ohne 
Phasenangabe) 

A 11 Kumulativ Minimum 2   Harmoni
sche OS 

141 Ersatzprofil 
Arbeitstag 

12 Spannung (ohne 
Phasenangabe) 

V 12 Kumulativ Maximum 2 0 Total 

142 Ersatzprofil Nicht-
Arbeitstag 

13 Leistungsfaktor 
Durchschnitt 

- 13 Minimum 2 1 Grundsch
wingung 

143 Geldbetrag 14 Frequenz Hz 14 Aktueller Mittelwert 2 2 2te 
Harmonis
che 

144 Geldbetrag 
Prognose 

15 Wirkenergie 
QI+QIV+QII+QIII 

kWh 15 Letzter Mittelwert 2 3 3te 
Harmonis
che 

145 CO2 Emission 16 Wirkenergie 
QI+QIV-QII+QIII 

kWh 16 Maximum 2 …   

146 CO2 Emission 
Prognose 

17 Wirkenergie QI kWh 17
-
20 

…siehe 7-10 12
7 

127te 
Harmonis
che 

147-
254 

Reserve KBR 18 Wirkenergie QII kWh 21 Kumulativ Minimum 3     

255 Reserve Norm 19 Wirkenergie QIII kWh 22 Kumulativ Maximum 3     
    20 Wirkenergie QIV kWh 23 Minimum 3     



 

 

    21 Wirkenergie L1 
Bezug P+ 

kWh 24 Aktueller Mittelwert 3     

    22 Wirkenergie L1 
Abgabe P- 

kWh 25 Letzter Mittelwert 3     

    23 Blindenergie L1 
Bezug Q+ 

kvarh 26 Maximum 3     

    24 Blindenergie L1 
Abgabe Q- 

kvarh 27 Aktueller Mittelwert 5     

    25-
30 

…siehe 5-10   28 Aktueller Mittelwert 6     

    31 I L1 A 29 Zeit Integral 5 – Lastprofil 
Aufzeichnungsperiode 1 

    

    32 U PH-N L1 V 30 Zeit Integral 6 – Lastprofil 
Aufzeichnungsperiode 2 

    

    33 Leistungsfaktor 
L1 

- 31 Untere Grenzwertschwelle     

    34 Frequenz L1 Hz 32 Unterer Grenzwert 
Ereigniszähler 

    

    35-
40 

…siehe 15-20   33 Unterer Grenzwert Dauer     

          34 Unterer Grenzwert Größe     
    41 Wirkenergie L2 

Bezug P+ 
kWh 35 Oberer Grenzwertschwelle     

    42 Wirkenergie L2 
Abgabe P- 

kWh 36 Oberer Grenzwert 
Ereigniszähler 

    

    43-
60 

…siehe 23-40   37 Oberer Grenzwert Dauer     

          38 Oberer Grenzwert Größe     
    61 Wirkenergie L3 

Bezug P+ 
kWh         

    62 Wirkenergie L3 
Abgabe P- 

kWh 58 Zeit Integral 4 – Test Zeit 
Integral 

    

    63-
80 

…siehe 23-40           

          13
1 

Schichtwert     

    81 Phasenwinkel   13
2 

Tageswert     

    82 Einheitenlose 
Mengen (Z.B. 
Impulse) 

  13
3 

Wochenwert     

          13
4 

Monatswert     

    91 I Neutralleiter A 13
5 

Quartalswert     

    92 U Neutralleiter V 13
6 

Jahreswert     

 

  

  



 

 

Heizkostenverteiler 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=4 - 
Heizkostenverteiler 
Basis: DIN EN 13757-1:2015-01 

 OBIS 
Gruppe B 

Kanal 

 OBIS Gruppe C 
Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
 

0 Kein Kanal 
spezifiziert 

0 Universalobjekte    0 Aktueller Wert   Tarife   

1 Basiskanal 1 Unbewertetes Integral   1 Periodischer Wert  0 Total 0 
1-64 Optionskanaele 2 Bewertetes Integral   2 Wert am Stichtag 1 Tarif 1 1 
65-
127 

Reserve Norm 3 Heizkörper-
Oberflächentemperatur  

°C  3 Wert bei 
Rechnungslegung  

2 Tarif 2 2 

128 Einsparung 4 Heizmediumtemperatur °C 4 Tiefstwert 3 Tarif 3 3 
129 Sollwert 5 Vorlauftemperatur °C 5 Höchstwert 4 Tarif 4 4 
130 Prognose 6 Rücklauftemperatur °C  6 Prüfwert 5 Tarif 5 5 
131 Arbeitstag 

(max) 
7 Raumtemperatur °C ...   6 Tarif 6 6 

132 Nicht-
Arbeitstag 
(max) 

...         7 Tarif 7 7 

133 Arbeitstag 
(min) 

99 Datenprofile   131 Schichtwert 8 Tarif 8 8 

134 Nicht-
Arbeitstag 
(min) 

      132 Tageswert 9 Tarif 9 9 

135-
140 

Reserve KBR       133 Wochenwert       

141 Ersatzprofil 
Arbeitstag 

      134 Monatswert       

142 Ersatzprofil 
Nicht-
Arbeitstag 

      135  Quartalswert       

143 Geldbetrag       136 Jahreswert       
144 Geldbetrag 

Prognose 
                

145 CO2 
Emmission 

                

146 CO2 
Emmission 
Prognose 

                

147-
254 

Reserve KBR                 

255 Reserve Norm                 
                    
  

  



 

 

Kälte / Wärme 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=5 - Kälte 
bzw. 6 - Wärme 
Basis: DIN EN 13757-1:2015-01 

 OBIS 
Gruppe B 

Kanal 

 OBIS Gruppe C 
Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
0 Universalobjekte m³        0 Aktueller Wert   Tarife 

1 Basiskanal 1 Energie kWh 1 Periodischer Wert 0 Total 
1-64 Optionskanaele 2 Abgerechnetes Volumen m³ 2 Wert am Stichtag 1 Tarif 1 
65-
127 

Reserve Norm 3 Abgerechnete Masse kg 3 Wert bei 
Rechnungslegung 

2 Tarif 2 

128 Einsparung 4 Vorlaufvolumen m³ 4 Minimum des Wertes 1 3 Tarif 3 
129 Sollwert 5 Vorlaufmasse kg 5 Maximum des Wertes 1 4 Tarif 4 
130 Prognose 6 Rücklaufvolumen m³ 6 Prüfwert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag 

(max) 
7 Rücklaufmasse kg 7 Momentanwert 6 Tarif 6 

132 Nicht-
Arbeitstag 
(max) 

8 Leistung   8 Zeit Integral 1 7 Tarif 7 

133 Arbeitstag 
(min) 

9 Durchflussgeschwindigkeit   9 Zeit Integral 2 8 Tarif 8 

134 Nicht-
Arbeitstag 
(min) 

10 Vorlauftemperatur °C 10 Aktueller Durchschnitt 9 Tarif 9 

135-
140 

Reserve KBR 11 Rücklauftemperatur °C 11 Letzter Durchschnitt     

141 Ersatzprofil 
Arbeitstag 

12 Differentialtemperatur °C 12 Periodischer Wert 2     

142 Ersatzprofil 
Nicht-
Arbeitstag  

13 Mediendruck   13 Periodischer Wert 3     

143 Geldbetrag 99 Datenprofilobjekte   14 Minimum des Wertes 2     
144 Geldbetrag 

Prognose 
128 Vorlauftemperatur    15 Maximum des Wertes 2     

145 CO2 Emission 128 Rücklauftemperatur           
146 CO2 Emission 

Prognose 
130 Durchfluss Momentanwert   20 Grenzwertunterschreitung

szähler 
    

147-
254 

Reserve KBR       21 Grenzwertunterschreitung
sdauer 

    

255 Reserve Norm       22 Grenzwertüberschreitungs
zähler 

    

          23 Grenzwertüberschreitungs
dauer 

    

          24 Datenlückenzähler     
          25 Datenlückendauer     



 

 

                  
          131   Schichtwert     
          132 Tageswert     
          133 Wochenwert     
          134 Monatswert     
          135 Quartalswert     
          136 Jahreswert     
 

  



 

 

Gas 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=7 - Gas 
Basis: DIN EN 13757-1:2015-01 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS Gruppe C 
Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Grupp

e E 

 

0 Kein Kanal spezifiziert 0 Universalobjekte        0 
   

Wert bei 
Messbedingungen 
(Index), Aktuelles 
Zeitintervall  

  Tarife  

1 Basiskanal 1 Vorlauf-Zählervolumen 
ungestört 

m³ 1 Korrigierter Wert 
(Index), Aktuelles 
Zeitintervall 

0 Total  

10 Bilanzierungsbrennwer
t 

2 Vorlauf-Zählervolumen 
gestört 

m³ 2 Wert bei 
Basisbedingungen 
(Index), Aktuelles 
Zeitintervall 

1 Tarif 1  

11 Abrechnungsbrennwert 3 Vorlauf-
Zählervolumen absolut 

m³ 3 Aktuelle redundanter 
Wert bei 
Messbedingungen 
(Index), Aktuelles 
Zeitintervall 

     

65-
127 

Reserve Norm 4 Rücklauf-
Zählervolumen ungestör
t 

m³     2 Tarif 2  

128 Einsparung 5 Rücklauf-
Zählervolumen gestört 

m³ 6 Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Aktuelles Zeitintervall 
1 

3 Tarif 3  

129 Sollwert 6 Rücklauf-
Zählervolumen absolut 

m³ 7 Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
1 

4 Tarif 4  

130 Prognose 7 Vorlauf-Zählervolumen 
(Codierer), absolut 

m³ 8 Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
1 

5 Tarif 5  

131 Arbeitstag (max) 8 Rücklauf-Zählervolumen 
(Codierer), absolut 

m³ 9 Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Letztes Zeitintervall 1 

6 Tarif 6  

132 Nicht-Arbeitstag (max)       1
0 

Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 1 

7 Tarif 7  

133 Arbeitstag (min) 11 Vorlauf-
Umsetzervolumen, 
ungestört 

m³ 1
1 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 1 

8 Tarif 8  



 

 

134 Nicht-Arbeitstag (min) 12 Vorlauf-
Umsetzervolumen, 
gestört 

m³ 1
2 

Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Aktuelles Zeitintervall 
2 

9 Tarif 9  

135
-
140 

Reserve KBR 13  Vorlauf-
Umsetzervolumen, 
absolut 

m³ 1
3 

Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
2 

     

141 Ersatzprofil Arbeitstag 14 Rücklauf-
Umsetzervolumen, 
ungestört 

m³ 1
4 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
2 

     

142 Ersatzprofil Nicht-
Arbeitstag   

15 Rücklauf-
Umsetzervolumen, 
gestört 

m³ 1
5 

Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Letztes Zeitintervall 2 

     

143 Geldbetrag 16 Rücklauf-
Umsetzervolumen, 
absolut 

m³ 1
6 

Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 2 

     

144 Geldbetrag Prognose       1
7 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 2 

     

145 CO2 Emission 21 Vorlauf-
Datenloggervolumen, 
ungestört 

m³ 1
8 

Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Aktuelles Zeitintervall 
3 

     

146 CO2 Emission 
Prognose 

22 Vorlauf-
Datenloggervolumen, 
gestört 

m³ 1
9 

Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
3 

     

147
-
254 

Reserve KBR 23 Vorlauf-
Datenloggervolumen, 
absolut 

m³ 2
0 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Aktuelles Zeitintervall 
3 

     

255 Reserve Norm 24 Rücklauf-
Datenloggervolumen, 
ungestört 

m³ 2
1 

Wert bei 
Messbedingungen 
(Indexdifferent), 
Letztes Zeitintervall 3 

     

    25 Rücklauf-
Datenloggervolumen, 
gestört 

m³ 2
2 

Korrigierter Wert 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 3 

     

    26 Rücklauf-
Datenloggervolumen, 
absolut 

m³ 2
3 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Indexdifferenz), 
Letztes Zeitintervall 3 

     

          2
4 

Wert bei 
Messbedingungen 
(Index), Aktueller 
Zeitraum 1 

     



 

 

    31 Vorlauf-Energie, 
ungestört 

kWh   2
5 

Korrigierter 
Wert (Index), 
Aktueller Zeitraum 1 

     

    32 Vorlauf-Energie, gestört kWh 2
6 

Wert bei 
Basisbedingungen 
(Index), Aktueller 
Zeitraum 1 

     

    33 Vorlauf-Energie, absolut kWh ..
. 

...      

    34 Rücklauf-Energie, 
ungestört 

kWh   weitere Werte siehe 
DIN EN 13757-
1:2015-01 

     

    35 Rücklauf-Energie, 
gestört 

kWh          

    36 Rücklauf-Energie, 
absolut 

kWh 1
3
1 
  

Schichtwert      

          1
3
2 

Tageswert      

    41 Temperatur, absolut °C 1
3
3 

Wochenwert      

    42 Druck, absolut   1
3
4 

Monatswert      

    43 Durchflussmenge   1
3
5 

Quartalswert      

    44 Schallgeschwindigkeit   1
3
6 

Jahreswert      

    45 (Gas-)Dichte            
    46 Relative Dichte            
    47 Manometerdruck            
    48 Differentialdruck            
    49 Luftdichte            
                   
    51 Korrekturfaktor            
    52 Umrechnungsfaktor            
    53 Realgasfaktor            
    54 Oberer Brennwert            
    55 Koeffizient für die 

Abweichung vom 
Gasgesetz (= 
Realgasfaktor-
Verhältnis) 

           

                   
    61 Vorlauf-Masse, 

ungestört 
           

    62 Vorlauf-Masse, gestört            



 

 

    63 Vorlauf-Masse, absolut            
    64 Rücklauf-Masse, 

ungestört 
           

    65 Rücklauf-Masse, gestört            
    66 Rücklauf-Masse, absolut            
                   
    70 Erdgasanalyse            
    99 Datenprofile            
  

  



 

 

Wasser (kalt / warm) 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=8 - Wasser 
(kalt) / A=9 - Wasser (warm) 
Basis: DIN EN 13757-1:2015-01 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS Gruppe C 
Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
0 Universalobjekte        0    Aktueller wert   Tarife 

1 Basiskanal 1 Kumuliertes Volumen m³ 1 Periodischer Wert 0 Total 
2-64   2 Durchflussmenge m³/h 2 Wert am Stichtag 1 Tarif 1 
65-
127 

Reserve Norm 3 Vorlauftemperatur °C 3 Wert bei 
Rechnungslegung 

2 Tarif 2 

128 Einsparung 99 Datenprofilobjekte m³ 4 Tiefstwert 3 Tarif 3 
129 Sollwert       5 Höchstwert 4 Tarif 4 
130 Prognose       6 Prüfwert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max) 128 Trinkwasser m³ 7-

127 
Reserviert 6 Tarif 6 

132 Nicht-Arbeitstag 
(max) 

129 Brauchwasser m³     7 Tarif 7 

133 Arbeitstag (min) 130 VE-Wasser m³ 131 Schichtwert 8 Tarif 8 
134 Nicht-Arbeitstag (min)       132 Tageswert 9 Tarif 9 
135-
140 

Reserve KBR       133 Wochenwert     

141 Ersatzprofil Arbeitstag       134 Monatswert     
142 Ersatzprofil Nicht-

Arbeitstag   
      135 Quartalswert     

143 Geldbetrag       136 Jahreswert     
144 Geldbetrag Prognose               
145 CO2 Emission               
146 CO2 Emission 

Prognose 
              

147-
254 

Reserve KBR               

255 Reserve Norm               
         
  

  



 

 

Öl 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=16 - Öl 
Basis: KBR-Festlegung 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS 
Gruppe C 

Messgröße 

  OBIS Gruppe 
D 

Messart 

 OBIS 
Gruppe E 

0 Kein Kanal spezifiziert                  Tarife 
1 Basiskanal           0 Total 
2-64 Optionale Kanäle 128 Heizöl    l 128   Zählerstand    1 Tarif 1 
65-127 Reserve Norm 129 Heizöl m³ 129 Vorschub 2 Tarif 2 
128 Einsparung       130 Lastgang 3 Tarif 3 
129 Sollwert       131 Schichtwert 4 Tarif 4 
130 Prognose       132 Tageswert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max)       133 Wochenwert 6 Tarif 6 
132 Nicht-Arbeitstag (max)       134 Monatswert 7 Tarif 7 
133 Arbeitstag (min)       135 Quartalswert 8 Tarif 8 
134 Nicht-Arbeitstag (min)       136 Jahreswert 9 Tarif 9 
135-140 Reserve KBR               
141 Ersatzprofil Arbeitstag               
142 Ersatzprofil Nicht-

Arbeitstag   
              

143 Geldbetrag               
144 Geldbetrag Prognose               
145 CO2 Emission               
146 CO2 Emission Prognose               
147-254 Reserve KBR               
255 Reserve Norm               
         
  

  



 

 

Druckluft 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=17 - 
Druckluft 
Basis: KBR-Festlegung 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS Gruppe 
C Messgröße 

  OBIS Gruppe D 
Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
                 Tarife 

1 Basiskanal           0 Total 
2-64 Optionale Kanäle 128 Druckluft 

Betriebsmessung  
m³ 128  Zählerstand   1 Tarif 1 

65-127 Reserve Norm 129 Druckluft 
Normmessung 

m³ 129 Vorschub 2 Tarif 2 

128 Einsparung       130 Lastgang 3 Tarif 3 
129 Sollwert       131 Schichtwert 4 Tarif 4 
130 Prognose       132 Tageswert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max)       133 Wochenwert 6 Tarif 6 
132 Nicht-Arbeitstag 

(max) 
      134 Monatswert 7 Tarif 7 

133 Arbeitstag (min)       135 Quartalswert   8 Tarif 8 
134 Nicht-Arbeitstag 

(min) 
      136 Jahreswert 9 Tarif 9 

135-140 Reserve KBR               
141 Ersatzprofil 

Arbeitstag 
              

142 Ersatzprofil Nicht-
Arbeitstag   

              

143 Geldbetrag               
144 Geldbetrag 

Prognose 
              

145 CO2 Emission               
146 CO2 Emission 

Prognose 
              

147-254 Reserve KBR               
255 Reserve Norm               
         
  



 

 

Stickstoff 
Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=17 - 
Stickstoff 
Basis: KBR-Festlegung 

 OBIS Gruppe B 
Kanal 

 OBIS Gruppe 
C Messgröße 

  OBIS Gruppe 
D 

Messart 

 OBIS 
Gruppe 

E 
0 Kein Kanal 

spezifiziert 
                 Tarife 

1 Basiskanal           0 Total 
2-64 Optionale Kanäle 128 Stickstoff 

Betriebsmessung  
m³ 128  Zählerstand   1 Tarif 1 

65-127 Reserve Norm 129 Stickstoff 
Normmessung 

m³ 129 Vorschub 2 Tarif 2 

128 Einsparung       130 Lastgang 3 Tarif 3 
129 Sollwert       131 Schichtwert 4 Tarif 4 
130 Prognose       132 Tageswert 5 Tarif 5 
131 Arbeitstag (max)       133 Wochenwert 6 Tarif 6 
132 Nicht-Arbeitstag 

(max) 
      134 Monatswert 7 Tarif 7 

133 Arbeitstag (min)       135 Quartalswert   8 Tarif 8 
134 Nicht-Arbeitstag 

(min) 
      136 Jahreswert 9 Tarif 9 

135-
140 

Reserve KBR               

141 Ersatzprofil 
Arbeitstag 

              

142 Ersatzprofil Nicht-
Arbeitstag   

              

143 Geldbetrag               
144 Geldbetrag 

Prognose 
              

145 CO2 Emmission               
146 CO2 Emmission 

Prognose 
              

147-
254 

Reserve KBR               

255 Reserve Norm               
         
 

  



 

 

Benutzerdefinierte Kennzeichen 
Benutzerdefinierte OBIS Kennzeichen 
Hinweis 
Diese Anleitung ist ausschließlich für erfahrene visual energy Benutzer gedacht. Fehlerhafte 
Einstellungen können die Verarbeitung der Energiedaten insgesamt beeinträchtigen. Für die 
Korrektheit der Strukturdatenberechnung bei benutzerdefinierten OBIS Kennzeichen ist 
ausschließlich der Anwender verantwortlich. 
  

Anlegen von benutzerdefinierten OBIS- Kennzeichen 
Das Anlegen von benutzerdefinierten OBIS- Kennzeichen kann nur nach der Anmeldung mit 
der Benutzerberechtigung SA Systemadministrator erfolgen. Ein dafür vorgesehenes Menü 
befindet sich unter Systemeinstellungen -> Medien. 

 
 
Das gewünschte Medium muss mit der linken Maustaste ausgewählt werden. Anschließend 
öffnet sich eine List mit allen vorhandenen OBIS- Kennzeichen für das ausgewählte Medium. 



 

 

 
Mit einem Klick auf die Plusschaltfläche öffnet sich der Dialog für die Anlage eines neuen 
benutzerdefinierten OBIS- Kennzeichens. 
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