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Anbinden des Erweiterungsschranks an den Reglerschrank 

  Schließen Sie die beigelegte Modulbusleitung im Reglerschrank an den letzten  

freien Anschlussplatz („Modul“) an

  Das andere Ende der Leitung stecken Sie an den ersten freien Anschlussplatz  

(„Modul IN“) im Erweiterungsschrank

Connecting the extension cabinet to the controller cabinet

  Connect the enclosed module bus cable in the controller cabinet to the last  

free connection slot („Modul“)

  Connect the other end of the cable to the first free connection point  

(„Modul IN“) in the extension cabinet

Reglerschrank
Controller cabinet

Erweiterungsschrank
Extension cabinet

Modulbusleitung

Module bus cable

Busleitung hängt rechts unten im Reglerschrank
Bus cable hangs at the bottom right of the controller cabinet
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