
Anschlussbeispiel an einen Zähler mit 1 A Stromwandlereingängen
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24 VDC Netzteil mit 
mind. 0,7 A (17 W)

Power (–) wird geerdet.

Die 1 A – Ausgänge 
des ROI-3 dürfen 
nicht geerdet werden. 
Ebenfalls dürfen die 
Eingangsklemmen 
des Messgerätes nicht 
geerdet werden.
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